
NOTA: DETALHE GENÉRICO QUE SE APLICA ÀS BEPs E BELs
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ARRUELA DE PRESSÃO

PORCA SEXTAVADA

TAMPA EM

M6 x 45mm

PARAFUSO SEXTAVADO

ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX

ARRUELA INOX LISA

∅1/4"

FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO

CABO DE COBRE

NU 50mm2

PARA CABOS DE 35 a 70mm2

EM AÇO INOX Ø1/4"

EM AÇO INOX Ø1/4"

CHAPA METÁLICA

CAMADA DE TERRA RETIRADA

DO PRÓPRIO LOCAL

COBRE ESTANHADO

TERMINAL DE COMPRESSÃO EM

DA CAPTAÇÃO

CONECTAR NA MALHA

∅5/8" x 2,40m

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COPPEWELD ALTA CAMADA

(254 MICRONS)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-5)

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

SOLDA EXOTÉRMICA:

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)

 50mm2

CABO DE COBRE NU

 50mm2

CABO DE COBRE NU

TERMINAL DE COMPRESSÃO EM

COBRE ESTANHADO

PILAR METÁLICO

DERIVAÇÃO DA MALHA DE CAPTAÇÃO

 35mm2

CABO DE COBRE NU

PILAR METÁLICO

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

7/8" x 1/8" x 3m

∅1/4" x 5/8"

PARAFUSO CABEÇA

CHATA EM ALUMÍNIO

PORCA SEXTAVADA ∅1/4" EM ALUMÍNIO

POLIURETANO

M6 x 45mm

PARAFUSO SEXTAVADO

ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX

GRAMPO TIPO "X" EM ALUMÍNIO

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

7/8" x 1/8" M6 x 45mm

PARAFUSO SEXTAVADO

ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX

BUCHA DE NYLON

Nº 8

PARAFUSO INOX 1/4" x 7/8"

ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX

PORCA INOX 1/4"

CURVA 90° BARRA CHATA

DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8"

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

7/8" x 1/8" x 3m

*VEDAR FUROS COM POLIURETANO

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

∅7/8" x 1/8" x 3m

∅1/4" x 5/8"

PARAFUSO CABEÇA CHATA

PARAFUSO INOX SEXTAVADO

Ø M6 x 45mm

∅1/4"

ARRUELA INOX LISA

BUCHA DE NYLON

N°10

PORCA SEXTAVADA  EM ALUMÍNIO

CABO DE COBRE

ISOLADO #6 mm

FORRO

LAJE

ESQUADRIA

TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO

COM 1 FURO PARA CABO DE COBRE
ISOLADO 6mm2

CABO DE COBRE

ISOLADO #6 mm
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CABO DE COBRE NU

50mm2

CABO DE COBRE NU

50mm2

CABO DE COBRE NU

50mm2

ESTRUTURA METÁLICA

(CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ETC)

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU

50mm2

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU

50mm2

CABO DE COBRE NU

50mm2

CABO DE COBRE NU

50mm2
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CABO DE COBRE NU

50mm2

CABO DE COBRE NU 50mm2

(MALHA DE ATERRAMENTO)

CABO DE COBRE NU 50mm2

SEGUE PARA MALHA

ESTRUTURA METÁLICA

(CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ETC)

∅1/4" EM INOX

∅1/4" EM INOX

(UTILIZAR ALICATE Z-20,

MOLDE SCI-50-3 E

CARTUCHO N° 90)

TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO COM

1 FURO PARA CABO DE COBRE 50mm2

TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO COM

1 FURO PARA CABO DE COBRE #50mm2

EM AÇO INOX  Ø 1/4"

FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO

TERMINAL DE COBRE

ESTANHADO

CABO DE COBRE NU 35mm2

ESCADA METÁLICA

SEGUE PARA
OUTRAS ESQUADRIAS

FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADA

FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADA

FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADA

BUCHA DE NYLON ∅8mm

ARRUELA LISA M5 ABA LARGA EM INOX

PARAFUSO EM AÇO INOX SEXTAVADO M6 x 45mm

INSERT PARA CONEXÃO COM A RE-BAR
REDUTOR PRISIONEIRO M12 x 1/4" EM INOX

PORCA SEXTAVADA INOX ∅1/4"

PARAFUSO INOX CABEÇA CHATA

PERFIL METÁLICO

PILAR DE CONCRETO

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO COM

+ PORCA SEXTAVADA INOX Ø1/4"

+ PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM

+ ARRUELA LISA EM AÇO INOX Ø 1/4"

1 FURO PARA CABO DE COBRE NU (SEÇÃO CONFORME INDICADO EM PLANTA OU DETALHE)

AÇO INOX Ø4,2 x 32mm

CABO DE COBRE NU

SEÇÃO CONFORME INDICADO EM PLANTA OU DETALHE
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CABO DE COBRE NU

#50 mm

CABO DE COBRE NU

#50 mm
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POR CABOS DE COBRE
ATERRAMENTO DAS ESQUADRIAS

D07

COM O PILAR METÁLICO
CONEXÃO DA MALHA DE CAPTAÇÃO

D04

METÁLICAS
CONEXÃO DE ESTRUTURAS

D08
MALHA DE ATERRAMENTO
VALA PARA CABO DA

D09

D05
DETALHE DE UTILIZAÇÃO DO PILAR

METÁLICO COMO DESCIDA

CHATA EM BEIRAL
FIXAÇÃO DE BARRA

D1 CHATAS DE ALUMÍNIO
CONEXÃO EM BARRAS

D2

E CABO DE COBRE
CONEXÃO ENTRE BARRA CHATA

D06

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD
DETALHE DE INSTALAÇÃO DA

D11

GRADIL ETC) COM A MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DA CONEXÃO DE ESTRUTURAS

D14
ENTRE CABOS EM "T"
DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA

D15

 MASTROS METÁLICOS
DETALHE DE ATERRAMENTO DOS

D10

METÁLICAS (CORRIMÃO, GUARDA CORPO,PARA CAIXA DE INSPEÇÃO
DETALHE DA TAMPA REFORÇADA

D13

D16 PELO VERGALHÃO DE DESCIDA
EQUALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS D17 ATERRAMENTO ESCADA MARINHEIRO

DE POTENCIAIS
BARRA DE EQUALIZAÇÃO

D19

E CABO DE COBRE NU
INTERLIGAÇÃO FITA PERFURADA

D18

CHATA EM BEIRAL
CURVA 90º DE BARRA

D3

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO
DETALHE DE INSTALAÇÃO DA

D12

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

50mm2

CABO DE COBRE
NU

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA
SEM ESCALA

ESCALA

SEM ESCALA

BRONZE PARA DOIS
CABOS

CONECTOR CABO-HASTE
EM

PORCA
SEXTAVADA

ARRUELA DE
PRESSÃO

PARAFUSO SEXTAVADO

ARRUELA LISA ABA LARGA ∅1/4" EM AÇO
INOX

SEM

∅5/8" x
2,40m

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD

SEM ESCALA

SEM ESCALA

ESCALA

∅5/8" x
2,40m

HASTE DE ATERRAMENTO

TIPO
COPPERWELD

MASTRO DAS BANDEIRAS

COM ESCOTILHA Ø300mm
PARA

TAMPA REFORÇADA EM FERRO
FUNDIDO

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS
CARGA

SEM ESCALA

EM PVC Ø300 x 300
mm

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO
SOLO

TAMPA COM GARRAS
Ø300
EM FERRO
FUNDIDOPARA CALÇADAS E ÁREAS DE TRÁFEGO

ESTE MODELO DE TAMPA É
ADEQUADO

DE PESSOAS OU
VEÍCULOS

ESCALASEM

ESCALASEM

SEM ESCALA
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CAIXA EQUALIZAÇÃO

LIGAÇÕES FEITAS

ADESIVO PARA

ESQUEMATIZAR

COM 9 FUROS

COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm,

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210mm x 210mm EM AÇO

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

PARA CALÇADAS E ÁREAS DE TRÁFEGO

MODELO DE TAMPA NÃO É
ADEQUADO

DE PESSOAS OU
VEÍCULOS

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO
SOLO

BRONZE PARA DOIS
CABOS

CONECTOR CABO-HASTE
EM

∅5/8" x
2,40m

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD

EM PVC Ø300 x 300
mm
TAMPA COM GARRAS
Ø300
EM FERRO
FUNDIDO

Prancha:

Escala: Indicada
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Autor do projeto e Responsáveis técnicos:

Serviço Social do Comércio - SESC

Sia trecho 04 lotes 80-90-100-110
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CREA/MG 117.192/D-MG
ENG. FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA

SPDA

SPDA - DETALHES DE MONTAGEM

CREA/MG 80.082/D-MG
ENG. FABRÍCIO SILVA LIMA

CREA/MG 187.701/D-MG
ENG. RAPHAEL SERNIZON FRANÇA

SESC-DF-SPDA-10-DET. DE MONTAGEM

CREA/MG 290.807/D-MG
ENG. VINÍCIUS CARVALHO LACERDA

CREA/MG 197.005/D-MG
ENG. RODOLFO MEZÊNCIO GODINHO

CREA/MG 291.132/D-MG
ENG. MARIANA L. GOBBI FERREIRA
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